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Niniejsza instrukcja powinna zosta¢ przekazana
koncowemu uzytkownikowi i znajdowaé sie
W miejscu zamontowania
zestawu hydroforowego!



Spis tresci

. INFORMACJE OGOLNE

1
1.1. Symbole uzyte w instrukcji

1.2. Kwalifikacje personelu

1.3. Zagrozenia przy nieprzestrzeganiu wymagan bezpieczenstwa
1.4. Samowolne przerdbki i produkcja czesci zamiennych

1.5. Nie dopuszczalne sposoby eksploatacji

2. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
3. OPIS BUDOWY ZESTAWU HYDROFOROWEGO

3.1. Pompa

3.2. Silnik

3.3. Uktad sterowania

3.4, Oznaczenie zestawu

3.5. Opis dziatania

3.6. Wyposazenie dodatkowe
3.7. Ustawienie zestawu

4. INSTALOWANIE / MONTAZ

4.1. Wymagania bezpieczenstwa dla prac montazowych
4.2. Podtgczenie hydrauliczne

4.3. Podigczenia elektryczne

4 4. Wspbtpraca z przetwornicg czestotliwosci

4.5, Zabezpieczenia silnika

5. ODBIOR W ZAKRESIE URUCHOMIENIA, PRACY, WYLACZENIA.

5.1. Wymagania eksploatacyjne
5.2. Eksploatacja
5.3. Zatrzymanie

6. DOZOR | OBSLUGA.
7. WADY; PRZYCZYNY | SPOSOBY USUNIECIA
- 8. DOKUMENTACJA










































